Nombre Circuito Demanda Maxima (kW) Generacion Autorizada (kW)* Solicitudes GD (kW)** Disponibilidad

Nicoya 10.302 1.545 12.632 NO
Santa Cruz 5.197 780 12.458 NO
Marbella 7.156 1.073 1.139 NO
Lagunilla 1.630 245 207 Sl
Filadelfia 9.707 1.456 9.347 (o]
Santa Bdrbara 3.163 474 615 NO
Hermosa 8.996 1.349 9.729 {[e]
Ocotal 10.591 1.589 394 Sl
Matapalo 3.335 500 30 Sl
Potrero 10.472 1.571 723 Sl
Brasilito 4.324 649 568 Sl
Hojancha 4.647 697 1.728 NO
Paquera 5.261 789 12.202 NO
Hacienda 4.188 628 653 NO
Langosta 10.559 1.584 1.231 Sl
Tamarindo 8.634 1.295 9.300 NO
Hermndndez 1.252 188 90 Sl

Segln reglamento para GD dictado por ARESEP, el cual fue publicado en la Gaceta el pasado 14 de setiembre 2023, la empresas distribuidoras tendran un transitorio de
24 meses para realizar un andlisis de penetracion por circuito ,mientras transcurre dicho plazo "se podra utilizar como criterio de capacidad maxima no exceder el quince
por ciento (15%) de la demanda maxima del circuito registrada el afio calendario anterior".




